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UNSERE VORGEHENSWEISE

POTENZIALSTUDIE NAWARME

Kick-Off- Varianten- Konzept- Handlungs-
Veranstaltung vergleich erstellung empfehlung
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AUSGANGSSITUATION

BETRACHTETE GEBAUDE

= Nahwarmenetz fur finf 6ffentliche
Einrichtungen im Stadtzentrum

= Bestandsgebaude liegen teilweise unter

Denkmalschutz

= Teilweise schlecht gedammte Gebaude

w Ziel: Langfristig klimaneutrale und autarke

Energieversorgung

o Ggf. zukinftige Erwei-
terung des Nahwarme-
netzes

Untersuchte Gebaude:

Schloss Waldenbuch[] |
Rathaus 1 ]
Rathaus 5 E ,
Musikschule |-
Stadtkirche St. Veit _H_
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WELCHE ZIELE STEHEN IM VORDERGRUND

Wirtschaftlichkeit Innovative Lésungen

—> Bezahlbare Energieversorgung —> Stadt als Vorreiter fir Warmewende

- Foérderung der MaRnahmen —> Langfristige Skalierbarkeit

Nachhaltigkeit
- Klimaschutz
- Autarkie
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Nahwarmekonzept
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UBERBLICK UNTERSUCHTE VARIANTEN

Warmeversorgung

Stromversorgung

WALDENBUCH

DIE STADT MIT
SCHOKOLADENSEITEN

Standort Heizzentrale

Kein Nahwarmenetz (Einzelversorgung uber Gas-
Kessel)

Nahwarmenetz mit Blockheizkraftwerk (H2-ready)

Nahwarmenetz mit Holzversorgung und Photovoltaik

Nahwarmenetz mit Luft-Warmepumpen

Klimaneutrales Nahwarmenetz mit Grundwasser-
Warmepumpen und Photovoltaik

Gas-Kessel Offentliches Netz

Blockheizkraftwerk
Offentliches Netz

Blockheizkraftwerk
Gas Spitzenlastkessel

Photovoltaik
Offentliches Netz

Holzkessel
Gas Spitzenlastkessel

Luft-Wasser-Warmepumpe

Gas Spitzenlastkessel Uitemiiienes ez

Wasser-Wasser-
Warmepumpe
Holzkessel

Photovoltaik
Offentliches Netz

keine

Auerhalb

Aufderhalb

Stadtkern

Aufderhalb
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N/
ERGEBNISSE VARIANTENVERGLEICH
ABLAUF VARIANTENVERGLEICH

Kriterien (Gewichtung):
v Investitionskosten (20%)
v Laufende Kosten (30%)
5 verschiedene v CO4-Emissionen (20%)
Nahwarme-
v Autarkie (20%)
Konzepte
v Soziale Akzeptanz (5%)

v Innovationsgrad (5%)

WALDENBUCH

DIE STADT MIT
SCHOKOLADENSEITEN

Sieger

Detailkonzept
fur 2 Varianten
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BUCH
GESAMTERGEBNIS SORTIERT WALDENEU
Qualitative Bewertung Energiekonzepte im Variantenvergleich (anhand von Schulnoten)
Variante Investition Laufende | Autarkie- | COx-Fuf3- | Soziale (Innovations| SUMME
Kosten grad abdruck | Akzeptanz grad gewichtet

Variante 5: Nahwarmenetz mit

Wasser-Wasser-Warmep., Holz u. PV

Variante 3: Nahwarmenetz mit Holz,
Gas-SLK und PV

Variante 4: Nahwarmenetz mit Luft-
Wasser-Warmepumpen und Gas-SLK

Variante 2: Nahwarmenetz mit
Wasserstoff-BHKW und Gas-SLK

Variante 1: Kein Nahwarmenetz
(Einzelversorgung Uber Gas-Kessel)

SLK= Spitzenlastkessel; PV= Photovoltaik
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